
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Folio: No.  SC15039431
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TIEMPO DE ENTREGA:

LAB:

CONDICIONES DE PAGO:

TIPO DE MONEDA:

CAMBIO DE EMPAQUES EN AISLADORES DE ALTA Y BAJA TENSIÓN.

CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPA SUPERIOR DE REGISTRO.

EFECTUAR PRUEBAS ELÉCTRICAS FINALES: TTR, MEGGER, FACTOR DE POTENCIA, 

EXCITACIÓN, RIGIDEZ DIELÉCTRICA, ENTREGAR REPORTE.

LIMPIEZA Y PINTURA.

LIMPIEZA A BOBINAS HORNEADO.

REPOSICIÓN DE ACEITE DIELÉCTRICO NUEVO PEMEX 1.

FILTRO DE ACEITE X LITRO 6.00

REVISIÓN DE CAMBIADOR DE TAPS.

REVISIÓN DE INDICADOR DE TEMPERATURA.

REVISIÓN DE AISLADORES DE BAJA TENSIÓN XO, X1, X2 Y X3.

REVISIÓN DE VÁLVULA DE ALIVIO DE SOBREPRESIÓN.

REVISIÓN DE VÁLVULA DE DRENAJE MUESTRO.

REVISIÓN DE INDICADOR DE NIVEL DE LÍQUIDO.

REVISIÓN DE AISLADORES DE ALTA TENSIÓN H1, H2, H3.

ANEXO A 

CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

EFECTUAR VERIFICACIÓN PRELIMINAR PARA DIÁGNOSTICO DE FALLA Y 

EFECTUAR REPORTE.

EFECTUAR PRUEBAS DE AISLAMIENTO A TODAS LAS BOBINAS.

EFECTUAR PRUEBAS DE HERMETICIDAD AL TANQUE.

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento
de Monclova y Frontera, Coahuila


